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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Miejska Kłodzko, Krajowy numer identyfikacyjny 52605000000000, ul. pl. Bolesława 

Chrobrego  1, 57-300  Kłodzko, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074/8654600, e-mail 

umklod@um.klodzko.pl, faks 748 674 062.  

Adres strony internetowej (url): www.um.bip.klodzko.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest 

modernizacja infrastruktury sieciowej i elektrycznej tj. przebudowa instalacji 

teleinformatycznych w budynku Ratusza Urzędu Miasta w Kłodzku oraz przeprowadzenie 

instruktarzu zgodnie z Załącznik nr 9 do niniejszego SIWZ. Zamówienie obejmuje: 1 System 

Okablowania Strukturalnego LAN 2 System Zasilania Dedykowanego 3 Urządzenia 

Aktywne, szt. 6 4 System Klimatyzacji 5 System SSWIN 6 System AV (E-Rada Miejska) 7 

Niezbędne prace aranżacyjne 8 Demontaż istniejącego okablowania strukturalnego wraz z 

urządzeniami które nie będą potrzebne po wykonaniu nowej sieci. Szczegółowe parametry 

oraz wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do 

niniejszej SIWZ. Zamawiający opisał również posiadane urządzenia i oprogramowanie, z 

których dostarczany w ramach przedmiotowego zamówienia sprzęt i oprogramowanie muszą 

współdziałać. W miejscu, gdzie przedmiot zamówienia nie jest opisany za pomocą norm, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający zastrzega, że 

każdorazowo dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne z opisanymi. Wykonawca, który 

powoła się na rozwiązania równoważne, zobowiązany będzie wykazać i udowodnić 

Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia, usługi i/lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowane rozwiązania równoważne 

muszą poprawnie współpracować ze wszystkimi pozostałymi komponentami proponowanego 

rozwiązania. W przypadku braku zgodności Wykonawca musi dostarczyć i wdrożyć elementy 

o odpowiedniej funkcjonalności, które poprawnie współpracują z resztą proponowanego 

rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do 

wskazanych przez Zamawiającego urządzeń, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez 

niego urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 

Równoważny artykuł winien być określony z nazwy oraz poprzez podanie nazwy producenta. 

Zamawiający, powołując się na oznaczenie normy, dopuszcza normalizację, specyfikacje 

techniczne, równoważne wskazanym w kolejności ważności zastosowania. W tym przypadku, 

gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży 

wykazanie dowodu równoważności. Dodatkowe wymagania Zamawiającego w zakresie 

opisanym w Załączniku nr 9: Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów RJ45 

zarabianych metodą beznarzędziową, jeśli wszystkie żyły zostają zaterminowane 

jednocześnie, poprzez ręczne zamknięcie obudowy modułu o konstrukcji „motylkowej”. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów RJ45 posiadających certyfikat tylko jednego 



niezależnego laboratorium badawczego, pod warunkiem że przedstawione zostaną, na etapie 

realizacji umowy, certyfikaty jednego laboratorium w dwóch konfiguracjach połączeń tj. 

Permanent Link oraz Channel. Certyfikaty te poza modułem muszą obejmować również 

oferowany kabel instalacyjny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli krosowych 24 

portowych o wysokości 1U, bez możliwości zamontowania do ich frontu prowadnic kabla, 

pod warunkiem zastosowania bocznych uchwytów kabli montowanych do szyn Rack na 

wysokości panelu. Zamawiający dopuszcza kabel instalacyjny posiadający certyfikat 

niezależnego laboratorium Force Technology Zamawiający ma prawo do sprawdzenia 

wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich 

dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych 

wyjaśnień przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na 

zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 

Obowiązek zabezpieczenia terenu/obszaru (w tym pomieszczeń) wykonywania prac 

spoczywa na Wykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

również do wykonania rozruchu i pierwszego uruchomienia instalacji oraz przeprowadzenia 

niezbędnych pomiarów i odbiorów przed przekazaniem instalacji do użytkowania.  

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem 

zamówienia jest modernizacja infrastruktury sieciowej i elektrycznej tj. przebudowa instalacji 

teleinformatycznych w budynku Ratusza Urzędu Miasta w Kłodzku oraz przeprowadzenie 

instruktarzu zgodnie z Załącznik nr 9 do niniejszego SIWZ. Zamówienie obejmuje: 1 System 

Okablowania Strukturalnego LAN 2 System Zasilania Dedykowanego 3 Urządzenia 

Aktywne, 4 System Klimatyzacji 5 System SSWIN 6 System AV (E-Rada Miejska) 7 

Niezbędne prace aranżacyjne 8 Demontaż istniejącego okablowania strukturalnego wraz z 

urządzeniami które nie będą potrzebne po wykonaniu nowej sieci. Szczegółowe parametry 

oraz wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do 

niniejszej SIWZ. Zamawiający opisał również posiadane urządzenia i oprogramowanie, z 

których dostarczany w ramach przedmiotowego zamówienia sprzęt i oprogramowanie muszą 

współdziałać. W miejscu, gdzie przedmiot zamówienia nie jest opisany za pomocą norm, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający zastrzega, że 

każdorazowo dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne z opisanymi. Wykonawca, który 

powoła się na rozwiązania równoważne, zobowiązany będzie wykazać i udowodnić 

Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia, usługi i/lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowane rozwiązania równoważne 

muszą poprawnie współpracować ze wszystkimi pozostałymi komponentami proponowanego 

rozwiązania. W przypadku braku zgodności Wykonawca musi dostarczyć i wdrożyć elementy 

o odpowiedniej funkcjonalności, które poprawnie współpracują z resztą proponowanego 

rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do 

wskazanych przez Zamawiającego urządzeń, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez 

niego urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 

Równoważny artykuł winien być określony z nazwy oraz poprzez podanie nazwy producenta. 

Zamawiający, powołując się na oznaczenie normy, dopuszcza normalizację, specyfikacje 

techniczne, równoważne wskazanym w kolejności ważności zastosowania. W tym przypadku, 

gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży 

wykazanie dowodu równoważności. Dodatkowe wymagania Zamawiającego w zakresie 

opisanym w Załączniku nr 9: Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów RJ45 

zarabianych metodą beznarzędziową, jeśli wszystkie żyły zostają zaterminowane 

jednocześnie, poprzez ręczne zamknięcie obudowy modułu o konstrukcji „motylkowej”. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów RJ45 posiadających certyfikat tylko jednego 

niezależnego laboratorium badawczego, pod warunkiem że przedstawione zostaną, na etapie 

realizacji umowy, certyfikaty jednego laboratorium w dwóch konfiguracjach połączeń tj. 



Permanent Link oraz Channel. Certyfikaty te poza modułem muszą obejmować również 

oferowany kabel instalacyjny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli krosowych 24 

portowych o wysokości 1U, bez możliwości zamontowania do ich frontu prowadnic kabla, 

pod warunkiem zastosowania bocznych uchwytów kabli montowanych do szyn Rack na 

wysokości panelu. Zamawiający dopuszcza kabel instalacyjny posiadający certyfikat 

niezależnego laboratorium Force Technology Zamawiający ma prawo do sprawdzenia 

wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich 

dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych 

wyjaśnień przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na 

zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 

Obowiązek zabezpieczenia terenu/obszaru (w tym pomieszczeń) wykonywania prac 

spoczywa na Wykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

również do wykonania rozruchu i pierwszego uruchomienia instalacji oraz przeprowadzenia 

niezbędnych pomiarów i odbiorów przed przekazaniem instalacji do użytkowania.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.2.  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-08-12, godzina: 10:15.  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 10:15.  
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